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TECHNOLOGY

Sunds Vand og Varme @ Prgvested: 657-V-02-0015-00
Olai Sgrensen
Teglgardsvej 7A Sunds Vandveerk
Thorupvej 21a
7451 Sunds 7451 Sunds

ANALYSERAPPORT UNDERS@GELSE AF DRIKKEVAND / RAVAND

Kopi til:  Heming Vand/JAR/TMH@
Herning K/Tekn.og Milje/mynla@ ; Embedslageinstitutionen/Midt@ ; Herning Vand/GGJ@

OPLYSNINGER OM PR@VEN Prgvenr.: K215-03528-1
Tidspunkt for prgvetagning: 25-08-15 KI. 09:00 Prager: Force Technology (BL)
Analysering pabegyndt: 25-08-15 Udtaget fra: Boring

Prgvens art: Boringskontrol/Pesticider Arsag: Egertiad

Lokalitet nr.: 657-V-02-001500 Anlaeg nr.: 0015-00

Prgvetagningsmetode: ISO 5667-11

Bemaerkninger til prgven:
Prgven er en blanding af boring 1 DGU 85.1436.04@)poring 3 DGU 85.1445.01 (B).

UNDERS@GELSER AF PRZVEN  Resultat Enhed Maks.# Detekt.  §Afv. Metode
# Pesticider :

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
ETU <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desisopropyl-hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-desisopropyl-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
BAM <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desisopropyl-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Hydroxy-simazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Hydroxy-atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Simazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Hexazinon <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desamino-metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desethyl-terbutylazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Atrazin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Diuron <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
2,6-dichlorbenzosyre <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Diketo-metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Desamino-diketo-metribuzin <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
4-nitrophenol <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Bentazon <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS

#: Hgjest tilladelige veerdi ifg. Miljgministeriekeekendtgarelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Mikrobiologisk analyse udfgrt inden for 24 timer

Resultater maerket med * er ikke akkrediterede pgrmanesultater. Afv : Rel. standardafv.

a: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.rikke malelig. < = mindre end. > = stgrre end. pmgikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2

TS = tarstof. SS = suspenderet stof. VV = vadvaedt.= under detektionsgraensen,
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Prgvenr. K215-03528-1 fortsat

UNDERS@GELSER AF PRZVEN  Resultat Enhed Maks.# Detekt.  §Afv. Metode
4-CPP <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
2,4-D <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
2,6-DCPP <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
MCPA <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Dichlorprop <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Mechlorprop <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
Glyphosat <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS, M059
AMPA <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS, M059
2,4-dichlorphenol <0,01 pall 0,1 0,01 30 % LC-MS
2,6-dichlorphenol <0,01 pall 0,1 0,01 30 % LC-MS
Dichlobenil <0,01 pall 0,1 0,01 20 % GC-MS
Metalaxyl/Metalaxyl-M <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
CGA62826 <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
CGA108906 <0,01 pall 0,1 0,01 20 % LC-MS-MS
#: Hgjest tilladelige veerdi ifg. Miljgministeriekiekendtgarelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Mikrobiologisk analyse udfgrt inden for 24 timer

Resultater maerket med * er ikke akkrediterede grmanesultater. Afv : Rel. standardafv.

a: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.rikke malelig. < = mindre end. > = stgrre end. pmgikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2

TS = tarstof. SS = suspenderet stof. VV = vadvaedt.= under detektionsgraensen,

Prgvningsresultaterne geelder udelukkende for despgesemner.
Prgvningsrapporten ma kun gengives i uddrag med FORCEnology's skriftlige tilladelse.

Ansvarlig for undersggelsens udfarelse Dato 06-10-15 Rapportens omfang
Side 2 af 2
Kirsten Skov Christensen, Laborant CERTO014/JN1/20131211

Nupark 51 DK 7500 Holstebro Telf. 96 10 93 00 Fax 2093 04



